
Műszaki leírás (specifikáció) 

 

Az ajánlattevőként szerződő fél feladata: 

 

A jelenleg használatban lévő 2 db cseppfolyós oxigén tartály a jelenlegi szállító tulajdonát 

képezi (központi telephely: LINDE Gáz Magyarország Zrt.). Az ajánlattevőként szerződő 

félnek a szerződéskötést követően esetlegesen szükségszerű bármilyen technológiaváltás (pl. 

tartály vagy szerelvények stb. cseréje) műszaki feladatait, költségeit viselnie kell. 

 

A tárolóegységek központi hálózathoz történő csatlakoztatása, a megfelelő műszaki 

paraméterek folyamatos biztosítása az ajánlattevőként szerződő fél szerződéses kötelezettsége. 

Az ajánlattevőként szerződő fél köteles ehhez telepítési tervet készíteni és a szükséges hatósági 

engedélyeket beszerezni. A tartályos telepítés idejére az ajánlattevőként szerződő fél vállalja, 

hogy a termékeket folyamatosan mobil cseppfolyós kiszerelésben vagy egyéb átmeneti 

megoldás keretében az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja, az átmeneti megoldással járó 

árkülönbözetet, valamint az átmeneti megoldással járó többletfeladatok költségét vállalja. 

Ajánlatkérő az átmeneti időszak alatt a rendszer fokozott figyelését nem tudja megoldani. Az 

átmeneti megoldás nem eredményezheti az üzembiztonság csökkenését. 

 

Az átmeneti megoldás biztosításának időszakában az ajánlattevőként szerződő fél kizárólag az 

ajánlatban megjelölt nettó egységár alkalmazásával állíthatja ki a felhasznált termék 

ellenértékét tartalmazó számlát. 

 

Az ajánlattevőként szerződő fél a telepítést és az üzembe helyezést az Ajánlatkérő 

szervezetében folyó munka lehető legkisebb mértékű zavarásával, akadályozásával köteles 

kivitelezni, amely telepítés, beszerelés során a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, 

a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és 

az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet és a 

bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről 

szóló 23/2006. (II.3.) Korm. rendelet szerinti műszaki biztonsági szabályzatot betartva köteles 

végezni. 

 

Az ajánlattevőként szerződő fél köteles a tárolóegységek gyártói és a jogszabályok által előírt 

gyakorisággal és terjedelemben elvégezni a tárolóegységek tervszerű, megelőző karbantartását, 

az Ajánlatkérővel legalább 5 munkanappal előre egyeztetett időpontban, az erről készült 

jegyzőkönyv egy példányát az Ajánlatkérőnek átadni. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles 

a tárolóegységek gyártói és a jogszabályok által előírt gyakorisággal és terjedelemben elvégezni 

a tárolóegységek kötelező időszakos felülvizsgálatát, az erről készült jegyzőkönyv egy 

példányát az Ajánlatkérőnek átadni. 

Az ajánlattevőként szerződő fél köteles a tárolóegységek vonatkozásában Ajánlatkérő által 

jelzett hibát – az Ajánlatkérő által tett bejelentés időpontjától számított – 8 munkaórán belül 

kijavítani. A hibát a tartály oldalán feltüntetett telefonszámon kell bejelentenie Ajánlatkérőnek.  

 

Az ajánlattevőként szerződő fél köteles biztosítani, hogy folyamatosan (az év minden napján, 

napi 24 órában) diszpécserszolgálatot üzemeltet a hiba bejelentésének garantálása érdekében. 

Az ajánlattevőként szerződő fél továbbá köteles biztosítani azt, hogy a szerviztevékenység 

végzéséhez humánerőforrás és eszközpark megfelelő mennyiségben és minőségben 

rendelkezésére álljon a szerviztevékenység folyamatos, problémamentes garantálása 

érdekében. Erről Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles. 



Az ajánlattevőként szerződő fél a szerződéskötést követően esetlegesen szükségszerű 

bármilyen technológiaváltás (pl. tartály vagy szerelvények stb. cseréje) idejéig és az esetleges 

csere ideje alatt is köteles zavartalanul, szerződésszerűen biztosítani az orvosi gázellátást. 

 

Az ajánlattevőként szerződő fél által szállított palackoknak technológiai berendezéseknek stb. 

átalakítás nélkül kompatibiliseknek kell lenniük az Ajánlatkérőnél alkalmazott 

berendezésekkel: 

 

Telephely Épület Megnevezés 
 

Központi Műtőblokk 
2x20x10 m3-es tartalék oxigén 

központ 

GCE MM90 közp. gázellátó 

ber. 

Központi Műtőblokk 
2x2x30 kg-os szén-dioxid 

központ 

GCE MM40 közp. gázellátó 

ber. 

Körmendi Főépület 
160 m3 és 120 m3 (bündel) 

oxigén kp. 

DeltaP 8712-2002M közp. 

gázell. ber. 

Celldömölki Főépület 2x4x10 m3-es oxigén központ 
MediControl közp. gázellátó 

ber. 

Celldömölki Krónikus 1 2x2x10 m3-es oxigén központ Delta közp. gázellátó ber. 

11-es 

Huszár úti 
Krónikus 2x4x6 m3-es oxigén központ 

MediControl MC2025 P 

központi gázellátó ber. 

 

Esetleges átalakítás(ok) költsége az ajánlattevőként szerződő felet terhelik. Az ajánlattevőként 

szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles betartani a vonatkozó jogszabályokat, 

előírásokat és biztonsági szabályokat. 

 

Valamennyi rész vonatkozásában: 

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) 2007. augusztus 15-én felszólította az 

egészségügyi gáz gyártókat a szigorú gyógyszergyártási és forgalmazási előírások folyamatos 

alkalmazására az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83 

EK rendelet, az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot 

szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény és az emberi alkalmazásra 

kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005.(XI.18.) EüM rendelet betartására. 

Az ajánlattevőként szerződő fél legalább az orvosi oxigén és altatógáz esetében köteles olyan 

terméket szállítani, mely esetében rendelkezik az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-

egészségügyi Intézet, illetve jogelődje által kiállított törzskönyvvel (forgalomba hozatali 

engedéllyel). Ajánlattevő köteles a fenti jogszabályoknak és az időközben esetlegesen 

bekövetkezendő jogszabályváltozásoknak megfelelő törzskönyvezési eljárást folyamatosan 

lefolytatni. 

 

Ajánlatkérő az OGYÉI engedély meglétét írja elő az O2, CO2, Szintetikus levegő, Livopan, 

Donopa és az altatógáz szállítási feltételeként. 

 

Az ajánlattevőként szerződő fél köteles valamennyi rész esetében a cseppfolyós oxigénszállítás 

megrendeléstől számított 3 munkanapon belül, palackos szállítás esetén 2 munkanapon belül 

teljesíteni. A cseppfolyós oxigén ellátás (központi telephely) esetében az ajánlattevőként 

szerződő fél köteles telemetriás megfigyelő rendszert telepíteni és működtetni, és segítségével 

a tartály feltöltését automatikusan elvégezni, amennyiben a tartály szintje kritikus értékre (3 

napra elegendő átlagos mennyiségnél kevesebbre) csökken. 

 



A palackos orvosi gáz ellátás központi telephely tekintetében igény szerint, hetente maximum 

2 alkalommal írja elő Ajánlatkérő az ingyenes szállítások számát. 

A palackos orvosi gáz ellátás körmendi telephely tekintetében igény szerint, évi maximum 30 

alkalommal írja elő Ajánlatkérő az ingyenes szállítások számát. 

A palackos orvosi gáz ellátás celldömölki telephely tekintetében igény szerint, évi maximum 

30 alkalommal írja elő Ajánlatkérő az ingyenes szállítások számát. 

A palackos gázok árának tartalmazni kell a szállítási költségeket és az ADR felárat is a fentiek 

szerint. 

 

Teljesítési helyek a következők: 

 Cseppfolyós oxigén ellátás, központi telephely (cím: 9700 Szombathely, Markusovszky 

Lajos u. 5.). 

 Palackos orvosi gáz ellátás, központi telephely. 

A teljesítés helye minden esetben a központi telephely (cím: 9700 Szombathely, 

Markusovszky Lajos u. 5.). 

 Palackos orvosi gáz ellátás, körmendi telephely. 

A teljesítés helye minden esetben a körmendi telephely (cím: 9900 Körmend, Munkácsy 

Mihály u. 1.). 

 Palackos orvosi gáz ellátás, celldömölki telephely. 

A teljesítés helye minden esetben a celldömölki telephely (cím: 9500 Celldömölk, Nagy 

Sándor tér 3.). 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a palackbérlet során az ajánlattevőként szerződő félnek hány palack 

biztosítását szükséges a telephelyen egyidejűleg garantálnia, és azt milyen típusmegoszlással a 

felszámított havi bérleti díj fejében. A palackbérletnek tartalmazni kell az időszakos, 

jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő felülvizsgálatokat, javításokat, hitelesítéseket, 

cseréket stb. 

A kitöltött ártáblázatban szereplő árakon kívül az ajánlattevőként szerződő fél semmilyen 

jogcímen nem számíthat fel plusz díjat. 

 

Az ajánlattevőként szerződő fél saját készítésű, illetve a viszonteladóként forgalmazott 

termékeinek az átadás időpontjában, az egyes termékekre – a vonatkozó jogszabályokban előírt, 

vagy a gyártó által biztosított – szavatossági idő legalább 80%-ának fenn kell állnia. 

 

Az ajánlattevőnek szakmai ajánlatát a jelen műszaki leírás mellékletét képező ártáblázat 

kitöltésével kell megadnia. Valamennyi, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 

szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 

közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének 

egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt 

dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt 

terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az 

ajánlattevőnek igazolnia kell. 

 


